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Предложенная нами методика позволяет определить дополнительные 
потери мощности в сети при известных фазных и линейных напряжениях и 
параметрах сети. 
На ее основании можно проанализировать изменение величины доба­
вочных потерь как в зависимости от коэффициентов обратной и нулевой по­
следовательности напряжения, так и от тока в нулевом проводе. При нали­
чии суточного графика напряжений и токов можно проследить как изме­
няются дополнительные потери мощности за сутки и спланировать ряд ор­
ганизационных и технических мероприятий, направленных на уменьшение 
добавочных потерь мощности в сети, вызванных некачественной электро­
энергией. 
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В соответствии с ГОСТ 13109-87 существует ряд показателей, харак­
теризующих качество электрической энергии. Наиболее серьезное влияние . 
оказывают на работу сельскохозяйственных потребителей коэффициент 
нулевой последовательности и коэффициент иесинусоидалыюй формы 
кривой напряжения. Величина этих показателей зависит от структуры и 
характера нагрузок. Исследования характера нагрузок и методов его про­
гнозирования относятся к 80-м годам. Прогнозированием показателей ка­
чества напряжения в республике никто не занимался. 
За последние годы произошли большие изменения в характере и ди­
намике сельскохозяйственных потребителей и, естественно, изменилась ве­
личина показателей качества напряжения. Они нередко выходят за допус­
тимые пределы. В связи с этим возник вопрос провести исследование ха­
рактера сельскохозяйственных потребителей и разработать методы прогно­
зирования показателей качества напряжения. 
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На кафедре электроснабжения БАТУ проводится эта работа. Разрабо­
тана методика сбора и отработки информации, определен объем необходи­
мой выборки. Ведется разработка и изготовление измерительных приборов 
на новой элементной базе. 
Полученная информация позволит судить о качестве напряжения и 
необходимости разрабатывать мероприятия по снижению потерь электро­
энергии в сельских электрических сетях. 
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Снижение потерь электроэнергии рассматривается как одна из важ-. 
нейших задач при проектировании систем электроснабжения АПК. Уста­
новлено, что экономически целесообразнее проектировать системы элек­
троснабжения с более низким уровнем потерь электроэнергии, чем прово­
дить мероприятия по их снижению в действующих системах. Необходи­
мость создания новых и реконструкции существующих систем электро­
снабжения требует значительных трудовых, материальных и денежных 
средств. Проблема их наилучшего распределения между отдельными 
звеньями системы электроснабжения, с одной стороны, и между первона­
чальными капиталовложениями и затратами, осуществляемыми в период 
эксплуатации - с другой. В этих условиях возникает ряд новых задач по со­
вершенствованию методов перспективного проектирования и, прежде все­
го, по разработке и совершенствованию методов оптимизации параметров 
системы электроснабжения, поскольку последними, в основном, определя­
ются и капиталовложения и эксплуатационные расходы, важной состав­
ляющей которых является стоимость потерь электроэнергии. В этой связи 
весьма актуальной и важной задачей является разработка, детальное ис­
следование и оптимизация схем электроснабжения АПК во всех звеньях пе­
редачи и распределения электроэнергии: выбор структуры электрических 
сетей, взаимного размещения центров питания 35-110 кВ и потребителей 
электроэнергии, параметров электрической сети, компенсирующих и регу-
